
令和6年6⽉ポートサイド機械式駐⾞場設備保守点検報告概要（漏⽔関連） 
【Ａレーン】

(1)３段右7〜８番地間天井から漏⽔がみられ、3段⾛⾏レールに垂れている
(2)出庫⾞両に漏⽔と思われる液体が付着したため3段右9番地を禁⽌棚に設定
(3)点検時に天井より棚に漏⽔が⾒られたため3段右5番地を禁⽌棚に設定
(4)⼊庫昇降⼝扉下の漏⽔⽤受け樋を超えて漏⽔

【Ｂレーン】
(1)3段右10番地、右12番地天井部に漏⽔が⾒られる
(2)格納階の出庫リフタ天井から漏⽔、応急処置として樋を設置
(3)右5番地天井部配管継⼿から漏⽔、1,2,3段右5番地を禁⽌棚に設定

【Ｃレーン】
(1)右7番地⼊庫リフタ前の天井部に漏⽔の痕跡が⾒られる
(2)3段右11番地天井配管より漏⽔した痕跡あり、1,2,3段右11番地を禁⽌棚に設定
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