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N

体育館

末吉中

屋上 2 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

学校名の上は設置不可

屋上 3 アスファルト防水
劣化なし

屋上 4 アスファルト防水
劣化なし

＜校舎2＞

＜校舎1＞
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変電室 相談 玄関

校長 事務職員室

小屋

2300×650
屋外（変電室近傍）

※高さは1600mm以下とすること
2700×3000
屋外（変電室横）

※小屋は撤去予定
　但し、配膳室となる可能性あり

校舎1 1階
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道路境界線 都市計画道路決定線

都市計画道路決定線

Ｍ

ＭＭ

C棟

隣
地
境
界
線

隣
地
境

界
線

隣地境界線

隣地境界線

隣地境界線

▲

裏門

正門▲

▲ 東門

プール

駐車場

駐車場

Y0

Y5

GL±0

GL-0.16

真北

⑪

集合住宅

集合住宅

集合住宅

防災
備蓄庫

集合住宅

集合住宅

集合住宅

集合住宅

送電線(高さ約28ｍ)

介護老人福祉

屋上 1  ウレタン塗膜防水

屋上 2  ウレタン塗膜防水

屋上 3  シート防水

屋上 4  ウレタン塗膜防水

屋上 5  ウレタン塗膜防水 屋上 6  シート防水

屋上 7  詳細不明

屋上 8  アスファルト防水

避難所

劣化なし 劣化なし

劣化なし

劣化なし

劣化なし

劣化なし
※避難場所のため設置不可
劣化なし
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▲▲▲▲▲
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▲▲

△
△

△ △

△ △ △

▲▲

▲

▲

▲
▲

△△ △ △

▲

倉庫

廊下

階段室A

廊下

真北

個別支援室 3

生徒更衣室生徒更衣室
交流室
地域

準備室金工木工室

昇降口

ポンプ室
揚水

会議室 トイレ
女子 トイレ

男子

車椅子
対応トイレ

EV

ポンプ室
消火階段室B

教具室
教科

個別支援教室 1普通教室普通教室

図書室

昇降口

廊下

調理室

準備室 ELV

廊下

トイレ
女子男子

トイレ

書庫

倉庫
変電室女子

更衣室

廊下

男子
更衣室 技術員室

玄関

職員室

校長室

職員書庫

保健室廊下

女子トイレ

男子トイレ

倉庫
書庫

保健相談室

印刷室

ＰＴＡ室

事務室

プロパン庫

廊下

女子
更衣室

変電室 

屋外（変電室扉前）
1400×900
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ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

調理
ホール

ホール

２階平面図

プール

受水槽

器具庫

体育館

玄関

昇降口

倉庫

更衣更衣昇降口

倉庫

倉庫

ピロティー

ＷＣ

ＷＣ
ポンプ

倉庫

格技場

グランド

印刷
事務

準備

理科

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

教材

職員校長
会議

放送技術員

機械休憩
保健

変電

金工木工

準備

公道

公道

公道

6,500

4
,6
50

4,650

危険物庫

渡り廊下

備蓄庫

ＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

生徒会

準備

準備

音楽

図書

被服

準備

準備

美術

教材

教具

ホール

ホール

特学

特学

屋根

屋根

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

教具

倉庫

屋根

３階平面図

４階平面図

配置図・１階平面図

屋外倉庫

ＰＨ階平面図

上
の
宮
中

既設太陽光パネル

屋上 1  ウレタン塗膜防水

屋上 2  ウレタン塗膜防水

学校名の上は設置不可

劣化なし

劣化なし
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プール

受水槽

器具庫

体育館

玄関

昇降口

倉庫

更衣更衣昇降口

倉庫

倉庫

ピロティー

ＷＣ

ＷＣ
ポンプ

格技場

印刷
事務

準備

理科

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

教材

職員校長
会議

放送技術員

機械休憩

保健

変電

金工木工

準備

公道

公道

公道

4,
65
0

4,650

危険物庫

渡り廊下

備蓄庫

屋外倉庫

屋外(変電室扉前)
2400×800
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屋上 2  ウレタン塗膜防水

潮田小

学校名の上は設置不可

屋上 1  ウレタン塗膜防水

屋上 4  アスファルト防水

屋上 3  アスファルト防水

経年劣化あり

経年劣化あり

目地に劣化あり

目地に劣化あり
※人の出入りがあり設置不可

※授業や運動会で使用のため設置不可
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屋外（変電室前）
1000×2000

棚

変電室

変電室内-1  
2300×1000
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学校名の上は設置不可

屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3 アスファルト防水
劣化なし
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屋外（変電室横）
700×4000

変電室内
1000×2900
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屋上 1  ウレタン塗膜防水

生麦小

学校名の上は設置不可

劣化なし

※授業及び避難場所で使用のため設置不可

屋上 2  アスファルト防水
劣化なし
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1900×800
変電室内-2

変電室内-1
1100×2100

屋外（変電室前）
1800×1000
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入船小

屋上 1  ウレタン塗膜防水

学校名の上は設置不可

屋上 2  ウレタン塗膜防水
劣化なし

劣化なし※屋上の一部は授業や避難場所に使用のため設置不可

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
2700×1000

屋外（変電室前）
600×2700

変電室
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2
7
.1
1

41.63

植栽

植栽

隣
地
境
界
線

屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 2 シート防水
劣化なし

屋上 3 ウレタン塗膜防水
劣化なし

学校名の上は設置不可
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屋外（変電室横）
600×2000

変電室内-1
600×500

変電室内-2
600×500

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1  ウレタン塗膜防水

屋上 2  ウレタン塗膜防水
全体的に劣化あり

屋上 6  シート防水

屋上 5  シート防水

屋上 3  ウレタン塗膜防水

屋上 4  ウレタン塗膜防水
劣化なし

全体的に劣化あり

全体的に劣化あり

全体的に劣化あり

劣化なし

避難場所となる可能性があり設置不可
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変電室

キュービクル

棚

変電室内-1
1800×600

変電室内-2
1000×600

屋外は蓄電池設置不可
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屋上 1  シート防水
経年劣化あり

屋上 4  シート防水
劣化なし

屋上 5  アスファルト防水
目地に劣化あり

屋上 2  ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3  ウレタン塗膜防水
経年劣化あり
※授業で使用のため設置不可

※東側通路は避難時の動線のため設置不可
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変電室内
1100×2000

変電室

棚

屋外（変電室横）
1500×1500

屋外（EV棟横）
1300×3500
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屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水
屋上 3 アスファルト防水
目地に劣化あり

屋上 5 シート防水（機械式固定）
一部膨張あり

屋上 4 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

経年劣化あり
屋上 6 ウレタン塗膜防水

※授業で使用のため設置不可

屋上 7 アスファルト防水

屋上 8 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 9 アスファルト防水
一部ひび割れあり

劣化なし
屋上 10 アスファルト防水

※通路のため設置不可

※フェンス内側は通路のため設置不可

劣化なし
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変電室

600×3600
変電室内-1

変電室内-2
1600×80

屋外（変電室前）
2000×5000

01172117
テキストボックス
別紙２



※プールへの動線のため設置不可

屋上 1 アスファルト防水

劣化なし
屋上 5 ウレタン塗膜防水

屋上 6 アスファルト防水

※エアコン等設置予定のため設置不可

屋上 2 ウレタン塗膜防水

あるため設置不可 経年劣化あり
屋上 3 ウレタン塗膜防水

屋上 4 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

劣化あり
屋上 7 ウレタン塗装防水

※活動で使用のため設置不可

目地に劣化あり

目地に劣化あり

劣化なし
※景観を損ねることと飛来物が
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変電室内-2
既設蓄電池設置場所

800×400
変電室内-1

2000×1000
屋外（変電室横通路）

01172117
テキストボックス
別紙２



職員室

正門

Ｎ

WC

WC

WC

WC

WC

WC

配置図・1階平面図・仮設計画図(参考)　1/1000

R階平面図　1/1000

4階平面図　1/10003階平面図　1/1000

DN

WC WC

個別個別

器具庫

UP

備蓄庫

倉庫

ﾎｰﾙ

準備室

音楽室

少人数
準
備
室

視聴覚室
会議室
一時

ＣＲ

ＣＲＣＲ

教具

ｺﾝﾄﾛｰﾙ室

ﾎｰﾙ準備室

準備

美術室

会議室
一時

生徒会室 展示室 ＣＲ学習

更衣室

印刷室

屋内運動場屋根

ＣＲＣＲ

教具

屋内運動場上部

理科室

準備室
調理室

被服室
教
材
室

放
送
室

会
議
室

ＣＲ ＣＲＣＲ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教具

事
務
室

校
長
室

玄関 WC

女子更衣
器具

畳収納庫剣道器具

DN

DN

DN
DN

石油ﾎﾟﾘ庫

屋体附属室

保
健
相
談
室

教
育
相
談
室

渡
り
廊
下

ﾊﾞﾙｺﾆ
ｰ

ｺﾞﾐ置場

ＣＲＣＲ

学習室

ﾊﾞﾙｺﾆ
ｰ

石油保管庫

準備室 道場

橋

受
水
槽

焼
釜
庫

プール

舞台

屋内運動場
昇降口

職
員
玄
関

資
料
室

一時
技術員室

保健室 教具

図書室 ﾃﾗｽ

木工室

金工室
女
子
更
衣
室

男
子
更
衣
室

格技場地階平面図　1/1000

2階平面図　1/1000

屋根

屋上 1 シート防水（機械式固定）
劣化なし

劣化なし
屋上 2 シート防水

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 4 ウレタン塗膜防水

※避難経路のため設置不可 ※避難経路のため設置不可

屋上 5 ウレタン塗膜防水
屋上 8 詳細不明

屋上 7 シート防水
経年劣化あり

屋上 6 アスファルト防水
目地に劣化あり

劣化なし劣化なし
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金工室

ﾃﾗｽ
図書室

教具
保健室

一時

資
料
室

職
員
玄
関

昇降口

準備室

学習室

ＣＲ ＣＲ
教
育
相
談
室

保
健
相
談
室

個別 個別

WC

変電室

技術員室

屋外（変電室近傍）-1
2900×1500

2000×1300
屋外（変電室近傍）-2

木工室

棚

400×1400
変電室内

変電室
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屋上 1 アスファルト防水
劣化なし 屋上 2 シート防水

劣化なし

屋上 3 アスファルト防水
目地に劣化あり

屋上 5 シート防水
劣化なし

既設太陽光パネル
破損なし

屋上 9 シート防水
劣化なし

屋上 8 アスファルト防水
目地に劣化あり

屋上 10 アスファルト防水
劣化なし

屋上 11 アスファルト防水
劣化なし

屋上 6 アスファルト防水
劣化なし

屋上 7 アスファルト防水

※通路のため設置不可
ひび割れあり

屋上 4 シート防水
劣化なし
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600×1000
変電室内

1100×750

屋外（変電室前）
※既設蓄電池設置場所 変電室
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屋上 3 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 5 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 7 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 8 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 12 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 13 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 2 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 16 シート防水
劣化なし

屋上 15 シート防水
劣化なし

屋上 11 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 4 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 6 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 9 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 10 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 1 アスファルト防水

※生徒が立ち入るため設置不可

屋上 17 アスファルト防水

※通行路のため設置不可

劣化なし

劣化なし

屋上 18 アスファルト防水

※通行路のため設置不可
劣化なし

屋上 14 シート防水（機械式固定）
劣化なし

01172117
テキストボックス
別紙２



屋外倉庫1

石油保管庫

ゴミ保管庫

変電室内-1
1300×1700 変電室内-2

3000×700

屋外（変電室近傍）
1200×2000

変電室
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劣化なし
屋上 1 アスファルト防水

※授業等で使用のため設置不可

屋上 2 アスファルト防水
劣化なし

屋上 3 ウレタン塗膜防水
劣化なし

経年劣化あり
屋上 4 シート防水

※授業等で使用のため設置不可

屋上 5 アスファルト防水
目地に劣化あり

屋上 6 シート防水
経年劣化あり

経年劣化あり
屋上 7 シート防水

経年劣化あり
屋上 8 ウレタン塗膜防水
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600×2000
変電室内

屋外（中庭B）
1000×1500

800×2500
屋外（昇降口横）
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屋上 4 シート防水

※取り壊し予定のため設置不可
劣化なし

屋上 1 シート防水（機械式固定）

※授業で使用のため設置不可
劣化なし

屋上 2 シート防水（機械式固定）

※授業で使用のため設置不可
劣化なし

屋上 3 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 5 アスファルト防水
目地に劣化あり
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変電室内
500×2500

屋外（変電室近傍）-1
900×2000

屋外（変電室近傍）-2
600×3300
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劣化なし
屋上 1 シート防水

※東半分は授業で使用のため設置不可

経年劣化あり
屋上 2 シート防水（機械式固定）

屋上 3 シート防水（機械式固定）
経年劣化あり

経年劣化あり
屋上 4 シート防水

屋上 5 シート防水
劣化なし

経年劣化あり
屋上 6 シート防水
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屋外（変電室裏）
1500×2000

花
壇

600×2200
変電室内

屋外（変電室前）
1000×2500
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別紙２



経年劣化あり
屋上 1 ウレタン塗膜防水

※授業で使用のため設置不可

※東半分は授業で使用のため設置不可

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3 シート防水
経年劣化あり

※通路のため設置不可

屋上 4 アスファルト防水
劣化なし 劣化なし

屋上 5 アスファルト防水

屋上 6 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

経年劣化あり
屋上 7 ウレタン塗膜防水

※授業及び避難経路で使用のため設置不可

※授業及び避難経路で使用のため設置不可

屋上 8 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



400×2300
変電室内

屋外（備蓄庫横）
1800×1800

01172117
テキストボックス
別紙２



※授業で使用のため設置不可

屋上 2 シート防水
劣化なし

経年劣化あり
屋上 1 ウレタン塗膜防水

※東半分は授業で使用のため設置不可

劣化なし
屋上 3 シート防水

01172117
テキストボックス
別紙２



700×700
屋外（変電室付近）

変電室内-1
1000×1800

変電室

500×3000
変電室内-2

変電室内-3
500×1800

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水

※運動場のため設置不可
経年劣化あり

経年劣化あり
※避難経路のため設置不可

屋上 2 ウレタン塗膜防水

屋上 3 防水不明

※避難経路のため設置不可
経年劣化あり

屋上 5 ウレタン塗膜防水

※避難経路のため設置不可
劣化なし

劣化なし
屋上 4 シート防水（機械式固定）

屋上 6 ウレタン塗膜防水
劣化なし

N

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室

地下１階平面図

棚

変電室
1700×400
変電室内

屋外（変電室前）
1000×1700

01172117
テキストボックス
別紙２



目地に劣化あり
屋上 2 アスファルト防水

※授業等で使用のため設置不可

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり 目地に劣化あり

屋上 1 アスファルト防水

※行事等で使用のため設置不可

劣化なし
屋上 6 ウレタン塗膜防水

※避難場所のため設置不可

屋上 4 アスファルト防水
目地に劣化あり

劣化なし
屋上 5 ウレタン塗膜防水

01172117
テキストボックス
別紙２



760×1100

屋外（変電室付近）
※既設蓄電池設置場所

400×880
変電室内-1

変電室内-2
500×750

01172117
テキストボックス
別紙２



やや経年劣化あり
屋上 1 ウレタン塗膜防水

※東半分は授業で使用のため設置不可

やや経年劣化あり
屋上 2 ウレタン塗膜防水

01172117
テキストボックス
別紙２



1500×500
変電室内

屋外（職員玄関前）
1800×1500

01172117
テキストボックス
別紙２



※授業で使用のため設置不可
劣化なし
屋上 1 ウレタン塗膜防水

屋上 6 アスファルト防水
劣化なし

劣化なし
屋上 2 シート防水

屋上 3 シート防水
劣化なし

劣化なし
屋上 5 シート防水

屋上 4 シート防水
劣化なし
※授業で使用のため設置不可

01172117
テキストボックス
別紙２



棚

変電室内-2
800×1800

400×1700
変電室内-1

屋外（変電室裏）
3000×600

2500×600
屋外（変電室横）

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり
※津波避難場所のため設置不可

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

劣化なし
屋上 3 ウレタン塗膜防水

経年劣化あり
屋上 4 ウレタン塗膜防水

屋上 4 シート防水
経年劣化あり

N

01172117
テキストボックス
別紙２



職員室

会議室

放送

保険

相談

WC 相談 印刷 更衣 玄関
変電室資

校長室 事務室

倉庫

棚

変電室内-1

1200×1000
※既設蓄電池設置場所

400×1800
変電室内-2

変電室

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 3 シート防水
経年劣化あり
※授業で使用のため設置不可

※授業で使用のため設置不可
経年劣化あり
屋上 1 シート防水

屋上 2 シート防水
経年劣化あり
※授業で使用のため設置不可

屋上 6 ウレタン塗膜防水
劣化なし

劣化なし
屋上 4 アスファルト防水

屋上 5 アスファルト防水
劣化なし

01172117
テキストボックス
別紙２



2600×1200
屋外（変電室付近）

変電室内
1500×400

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 シート防水
劣化なし 劣化なし

屋上 2 シート防水
屋上 3 シート防水
劣化なし

劣化なし
屋上 4 ウレタン塗膜防水屋上 5 ウレタン塗膜防水

劣化なし

※非常通路のため設置不可

屋上 7 ウレタン塗膜防水
劣化なし

劣化なし
屋上 6 ウレタン塗膜防水

01172117
テキストボックス
別紙２



印刷室

変電室

保健室

昇降口

玄関

保険相談室

変電室

1500×650
屋外（変電室付近）-1

屋外（変電室付近）-2
2000×1300

変電室内
2000×400

01172117
テキストボックス
別紙２



劣化なし
屋上 1 アスファルト防水

屋上 2 アスファルト防水
劣化なし

劣化なし
屋上 3 ウレタン塗膜防水

屋上 4 ウレタン塗膜防水
劣化なし

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
2000×900

1800×900
屋外（校舎北側）-1

屋外（校舎北側）-2
2000×1200

変電室

01172117
テキストボックス
別紙２



生徒の出入りがあるため設置不可
劣化なし
屋上 3 アスファルト防水

屋上 5 アスファルト防水
劣化なし
生徒の出入りがあるため設置不可

生徒の出入りがあるため設置不可
経年劣化あり
屋上 12 ウレタン塗膜防水

屋上 9 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり
生徒の出入りがあるため設置不可

生徒の出入りがあるため設置不可
経年劣化あり
屋上 7 ウレタン塗膜防水

屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

劣化なし
屋上 4 ウレタン塗膜防水

屋上 6 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

劣化なし
屋上 2 アスファルト防水

経年劣化あり
屋上 8 ウレタン塗膜防水

屋上 11 アスファルト防水
劣化なし

経年劣化あり
屋上 10 ウレタン塗膜防水

01172117
テキストボックス
別紙２



1000×1000

屋外（変電室付近）
※既設蓄電池設置場所

01172117
テキストボックス
別紙２



浮きあり
屋上 6 シート防水（機械式固定）

屋上 4 シート防水
劣化なし

経年劣化あり
屋上 5 ウレタン塗膜防水

劣化なし
屋上 3 シート防水

屋上 1 アスファルト防水
劣化なし

屋上 2 ウレタン塗膜防水

※授業で使用のため設置不可

N

B棟

A棟

C棟

※授業で使用のため設置不可

経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



B棟 1階

技術員室 放送室 事務室 相談室 保健室

玄関

工業室

変電室

変電室

屋外（変電室付近）
3800×1500

3800×400
変電室内

01172117
テキストボックス
別紙２



劣化なし
屋上 4 シート防水 屋上 1 シート防水

劣化なし

塗膜下のシートに浮き
屋上 2 ウレタン塗膜防水

屋上 3 ウレタン塗膜防水
塗膜下のシートに浮き

北校舎

東校舎

南校舎

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室

ポンプ室

キュービクル

屋外（キュービクル横）
1300×4500

変電室内-2
1100×700

1200×700
変電室内-1

700×2500
屋外（変電室付近）

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

劣化なし
屋上 2 ウレタン塗膜防水

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり 経年劣化あり

屋上 4 ウレタン塗膜防水

既設太陽光パネル
破損なし

01172117
テキストボックス
別紙２



※既設蓄電池設置場所
700×1200

変電室内

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

学校名の上は設置不可

屋上 4 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり
※ビオトープがあり設置不可

屋上 5 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 6 アスファルト防水
ひび割れあり

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
600×1800

屋外（変電室前）
2500×2000

01172117
テキストボックス
別紙２



六
つ
川
西
小

屋上 2 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 1 シート防水（機械式固定）
劣化なし

学校名の上は設置不可

屋上 3 詳細不明

N

※出入りがあるため設置不可

01172117
テキストボックス
別紙２



職員室 校長室 変電室

放送室

機械室

事務室保健室

印刷室
更衣室更衣室

昇降口

変電室

棚

2500×800
屋外（変電室前）800×2500

変電室内

01172117
テキストボックス
別紙２



学校名の上は設置不可

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 4 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



3800×500
変電室内

500×3000
屋外（変電室横）

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水
劣化・雨漏りあり

屋上 3 アスファルト防水
ひび割れあり

西谷中

学校名の上は設置不可

01172117
テキストボックス
別紙２



500×1150
変電室内

800×3800
屋外（変電室横）

変電室

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 4 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室 保健室
保健
相談

技術
員室

事務 印刷

屋外（変電室横）
1750×600

変電室内
2000×1500

01172117
テキストボックス
別紙２



体育館

格技場

CR

小人数

小人数

PTA

便所

便所

市民図書

印刷

校長室

事務室

玄関

会議室

用務室

更衣室 便所

職員室

学習

学習

CRCR 保健室

昇降口
ﾎｰﾙ

第一棟

第二棟

第三棟

第一棟

第三棟

第二棟グラウンド

保相

屋上 2 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 1 ウレタン塗膜防水

経年劣化あり

既設太陽光パネル
破損なし

01172117
テキストボックス
別紙２



格技場

CR

小人数

小人数

第一棟

受水槽

変電室

棚

変電室内-2

700×1100
※既設蓄電池設置場所

変電室内-1
500×2600

屋外（変電室前）
2000×500

01172117
テキストボックス
別紙２



既設太陽光パネル
破損なし

屋上 1 アスファルト防水

劣化なし

屋上 2 アスファルト防水

劣化なし

屋上 3 アスファルト防水

劣化なし

屋上 4 ウレタン塗膜防水

劣化なし

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内-1
1000×600

変電室内-2
550×2300

変電室内-3

600×1200
※既設蓄電池設置場所

屋外（変電室横）
1900×550

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水

経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水

経年劣化あり

屋上 3 ウレタン塗膜防水

経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
900×1900

屋外（変電室横）
800×3300

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 2 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 3 シート防水
劣化なし

屋上 4 詳細不明

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内-1
550×1500

変電室内-2
800×1100

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 アスファルト防水

※授業で使用のため設置不可
目地に劣化あり

屋上 2 アスファルト防水

※授業で使用のため設置不可
劣化なし

屋上 3 アスファルト防水
劣化なし

屋上 4 アスファルト防水
劣化なし

屋上 5 詳細不明
吹き抜け

01172117
テキストボックス
別紙２



和室

倉庫

変電室

教具

職員更衣

職員WC

ピロティー

器具庫

器具庫器具庫

WC

WC

CRCRCR

吹き抜け

倉庫２

予備

変電室
変電室内-1
4000×700

変電室内-2
1150×600

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 2 シート防水
経年劣化あり

屋上 3 シート防水
経年劣化あり

屋上 4 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
800×3000

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 2 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 3 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 4 ウレタン塗膜防水
劣化なし

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
1100×600

屋上（変電室横）
4800×500

屋上（変電室前）
450×2600

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 シート防水
全体的に浮きあり

屋上 2 シート防水
劣化なし

屋上 3 アスファルト防水
劣化なし

屋上 4 ウレタン塗膜防水
劣化なし

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室-1
900×2200

変電室-2
700×1000

屋外（変電室前）
3500×660

変電室

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 2 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 5 アスファルト防水
劣化なし

屋上 4 ウレタン塗膜防水

※天文台（夜間使用）があり設置不可
経年劣化あり

屋上 3 ウレタン塗膜防水

※通路のためり設置不可
経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
700×700

屋外（変電室付近）
650×2500

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 2 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 3 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 4 ウレタン塗膜防水
劣化なし

屋上 5 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
700×1350

01172117
テキストボックス
別紙２



屋上 1 ウレタン塗膜防水
劣化なし
※歩行訓練コースのため設置不可

屋上 2 詳細不明

屋上 3 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 4 シート防水（機械式固定）
劣化なし

屋上 5 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 6 ウレタン塗膜防水
経年劣化あり

屋上 7 詳細不明
※歩行訓練コースのため設置不可

01172117
テキストボックス
別紙２



変電室内
1000×1800

屋外（変電室付近）
800×1600

01172117
テキストボックス
別紙２
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