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 横浜市医療局病院経営本部病院経営課

位置図・図面目録
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計画地
(横浜市保土ケ谷区岡沢町56番地）

位置図・図面目録

番号 タイトル A1縮尺 A3縮尺 内容

50 RC擁壁底版配筋詳細図2 1/30 1/60 K4タイプ

51 RC擁壁杭詳細姿図・杭要領図 図示 図示

52 RC擁壁杭伏図-1 1/100 1/200

53 RC擁壁杭伏図-2 1/50 1/100

54 RC擁壁杭伏図-3 1/50 1/100

55 間知ブロック積擁壁-1 詳細図 1/100 1/200 B-4-70

56 間知ブロック積擁壁-2 詳細図 1/100 1/200 C-5-65

57 間知ブロック積擁壁-3 詳細図 1/50 1/100 C-4-70

58 間知ブロック積擁壁構造図1 1/25 1/50 B-4-70

59 間知ブロック積擁壁構造図2 1/25 1/50 C-5-65

60 間知ブロック積擁壁構造図3 1/25 1/50 C-4-70

61 仮設山留計画図(擁壁工) 図示 図示 西側斜面防災工事

62 間知ブロック積擁壁-4展開図 1/100 1/200 C-3-70

63 間知ブロック積擁壁-4構造図 1/20 1/40 C-3-70

64 野球場擁壁展開図-1 図示 図示 センター側

65 野球場擁壁展開図-2 図示 図示 ライト側

66 東側土留め展開図 図示 図示

67 北側土留め展開図 図示 図示

68 西側土留め展開図 図示 図示

69 造成平面図 1/300 1/600 野球場工事

70 造成断面図1(野球場工事) 野球場工事

71 造成断面図2(野球場工事) 野球場工事

72 造成断面図3(野球場工事) 野球場工事

73 造成断面図4(野球場工事) 野球場工事

74 雨水排水幹線平面図 1/300 1/600 野球場

75 西側法面排水平面図 1/300 1/600

76 排水流域平面図 1/300 1/600 野球場

77 雨水排水縦断図-1 1/300 1/600

78 雨水排水縦断図-2 1/300 1/600

79 雨水排水縦断図-3 1/300 1/600

80 雨水排水縦断図-4 1/300 1/600

81 汚水排水設備平面図 1/300 1/600 野球場

82 汚水排水縦断図-1 1/300 1/600

83 汚水排水縦断図-2 1/300 1/600

84 フェンス配置図 1/300 1/600

85 施設詳細図-1 図示 図示

86 施設詳細図-2 図示 図示

87 設備詳細図-1 図示 図示

88 設備詳細図-2 図示 図示

89 設備詳細図-3 図示 図示

90 設備詳細図-4 図示 図示

91 設備詳細図-5 図示 図示

92 植栽平面図(法面保護) 1/300 1/600

93 織布・沈下板設置工 1/300 1/600

94 仮設平面図-1（参考） 1/300 1/600

95 仮設平面図-2（参考） 1/300 1/600

96 仮設詳細図 図示 図示

- -

番号 タイトル A1縮尺 A3縮尺 内容

1 位置図・図面目録 - -

2 公園計画平面図(参考図) 1/300 1/600

3 現況平面図(着工時) 1/300 1/600 全体

4 基盤整備平面図 1/300 1/600

5 伐採平面図 1/300 1/600

6 撤去平面図 1/300 1/600

7 撤去詳細図-1 図示 図示

8 撤去詳細図-2 図示 図示

9 撤去詳細図-3 図示 図示

10 西側既存擁壁撤去平面図 1/150 1/300 西側斜面防災工事

11 残存杭・人工地盤柱等取壊し平面図 1/200 1/400 西側斜面防災工事

12 残存杭・人工地盤柱等取壊し一覧表 - - 西側斜面防災工事

13 人工地盤駐車場構造図1(解体参考図) 1/200 1/400 西側斜面防災工事

14 人工地盤駐車場構造図2(解体参考図) 1/200 1/400 西側斜面防災工事

15 人工地盤駐車場構造図3(解体参考図) 1/200 1/400 西側斜面防災工事

16 H形鋼擁壁撤去詳細図 1/20 1/40 西側斜面防災工事

17 H形鋼擁壁構造図(解体参考図) 1/20 1/40 西側斜面防災工事

18 仮設防護柵等計画図(解体工) 図示 図示 西側斜面防災工事

19 解体用土工平面図 1/250 1/500 西側斜面防災工事

20 横断面図1(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

21 横断面図2(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

22 横断面図3(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

23 横断面図4(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

24 横断面図5(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

25 横断面図6(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

26 横断面図7(解体土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

27 造成平面図（西側法面） 1/250 1/500 西側斜面防災工事

28 法面計画平面図 1/200 1/400 西側斜面防災工事

29 W-1園路縦断面図 1/200 1/400 西側斜面防災工事

30 横断面図1(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

31 横断面図2(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

32 横断面図3(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

33 横断面図4(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

34 横断面図5(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

35 横断面図6(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

36 横断面図7(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

37 横断面図8(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

38 横断面図9(造成土工) 1/100 1/200 西側斜面防災工事

39 擁壁配置図 1/300 1/600

40 西側RC擁壁計画平面図 1/200 1/400

41 西側RC擁壁展開図 1/100 1/200

42 RC擁壁N1タイプ構造図 1/20 1/40 N1タイプ

43 RC擁壁N2タイプ構造図 1/25 1/50 N2タイプ

44 RC擁壁K1タイプ構造図 1/30 1/60 K1タイプ

45 RC擁壁K2タイプ構造図 1/30 1/60 K2タイプ

46 RC擁壁K3タイプ構造図 1/40 1/80 K3タイプ

47 RC擁壁K4タイプ構造図 1/40 1/80 K4タイプ

48 RC擁壁鉄筋加工表・重量表 - - 鉄筋加工図

49 RC擁壁底版配筋詳細図1 1/30 1/60 K2、K3タイプ
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①エアコンダクト一部病院側

室外機一部病院側

②エアコンダクト一部病院側

雨どいは民地側にある

配電盤一部病院側

0㎜～95㎜  延長3465㎜

0㎜～6㎜  延長132㎜

144㎜～152㎜  延長188㎜

227㎜～231㎜  延長402㎜
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離れ 3㎜

倉庫一部病院側

倉庫一部病院側

56㎜～186㎜  延長2630㎜

58㎜～85㎜  延長1756㎜

バルコニー 一部病院側

429㎜

ベランダ支柱との離れ25㎜　民地側

現地地盤は全面コンクリートの為
基礎形態は無

金属プレート

コンクリート杭（市石）

コンクリート杭（民石）
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■樹木リスト
番号 樹木名 種別 着葉樹/非着葉樹 幹周(cm) 伐採 抜根 番号 樹木名 種別 着葉樹/非着葉樹 幹周(cm) 伐採 抜根

1 サクラ 高木 非着葉樹 126 ○ ○ 52 ヤマモモ 高木 着葉樹 45 ○ ○

2 株 高木 80 ○ 53 キンモクセイ 高木 着葉樹 60 ○ ○

3 株 高木 60 ○

4 サクラ 高木 非着葉樹 300 ○ ○

5 シュロ 高木 着葉樹 50 ○ ○

6 株 高木 60 ○ 57 ウメ 高木 非着葉樹 70 ○ ○

58
59 ウメ 高木 非着葉樹 70 ○ ○

9 株 高木 74 ○ 60 ハナミズキ 高木 非着葉樹 25 ○ ○

61 ハナミズキ 高木 非着葉樹 20 ○ ○

62
63 ウメ 高木 非着葉樹 80 ○ ○

64 ウメ 高木 非着葉樹 95 ○ ○

14 サクラ 高木 非着葉樹 235 ○ ○ 65
66 ウメ 高木 非着葉樹 80 ○ ○

16 サクラ 高木 非着葉樹 230 ○ ○

17 サクラ 高木 非着葉樹 120 ○ ○

18 株 高木 70 ○ 69 ウメ 高木 非着葉樹 120 ○ ○

19 株 高木 120 ○ 70 キンモクセイ 高木 着葉樹 63 ○ ○

20 株 高木 120 ○ 71 エノキ 高木 非着葉樹 65 ○ ○

21 株 高木 120 ○ 72 キンモクセイ 高木 着葉樹 50 ○ ○

22 株 高木 50 ○

23 株 高木 100 ○

24 株 高木 50 ○

25 株 高木 90 ○

27 株 高木 50 ○

28 株 高木 40 ○

29 シュロ 高木 着葉樹 90 ○ ○

83 ウメ 高木 非着葉樹 120 ○ ○

86 トウネズミモチ 高木 着葉樹 160 ○ ○

89 トウネズミモチ 高木 着葉樹 50 ○ ○

39 サクラ 高木 非着葉樹 230 ○ ○

41 シュロ 高木 着葉樹 80 ○ ○

42 株 高木 75 ○ 93 シュロ 高木 着葉樹 80 ○ ○

43 株 高木 90 ○ 94 株 高木 133 ○

44 シュロ 高木 着葉樹 60 ○ ○ 95 ウバメガシ 高木 着葉樹 55 ○ ○

45 シュロ 高木 着葉樹 80 ○ ○ 96 株 高木 38 ○

97 株 高木 37 ○

47 株 高木 200 ○ 98 株 高木 77 ○

48 シュロ 高木 着葉樹 60 ○ ○ 99 キンモクセイ 高木 着葉樹 80 ○ ○

49 株 高木 70 ○

50 樹種不明 高木 非着葉樹 80 ○ ○

51 ヤマモモ 高木 着葉樹 45 ○ ○
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バルコニー 一部病院側

429㎜

ベランダ支柱との離れ25㎜　民地側

現地地盤は全面コンクリートの為
基礎形態は無

金属プレート

コンクリート杭（市石）

コンクリート杭（民石）

計算点

境界の種別

KA31

27.74

26.61

29.47

ガンタ積

アスファルトコンクリート舗装-3撤去　198.2m2

(3)鋼矢板Ⅳ型（買取）残置(頭切り)138枚

RC造倉庫撤去　H=2.0m　L＝7.6m

(2)ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
-1撤

去
 H=1.2m 29.5m

(2
)ネ

ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
-2
撤
去
 H
=1
.2
m 
L=
63
.3
m

(3)ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
-2撤

去

H=1.2m L=24.5m

(1)ネットフェンス-1撤去　H=1.2m L=26.5m

コンクリートウォール-1撤去 1式

コンクリートウォール-3撤去 L=2.9m

間知ブロック積擁壁-2
撤去 L=5.0m

コンクリートウォール-2撤去 L=4.23m

(4)ネットフェンス-2撤去

H=1.2m L=33.0m

(1)ネットフェンス-3撤去 H=1.2m 58.6m

(1)コンクリート舗装撤去 241.6m2

(2)コンクリート舗装撤去 82.8m2

アスファルトコンクリート舗装-1撤去 94.5m2

(1)アスファルトコンクリート舗装-2撤去 464.9m2

(1)
ネットフェンス-2撤

去 H=
1.2

m L
=34

.9m

　鋼矢板Ⅲ型（買取済）引抜11枚

U型側溝-1撤去　31.2m

U型桝撤去　1基

横断側溝撤去　5.0m

(3)ネットフェンス-1撤去

H=1.2m 7.7m
(4)ネットフェンス-1撤去

H=1.2m 
15.9m

　 防犯灯具移設

(2)鋼矢板引抜-2　26枚

L型擁壁撤去 38.2m

41.89

41.84

41.84

(1)集水桝撤去 1基

(1)U型側溝-2撤去 5.6m

(2)U型側溝-2撤去 1.1m
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(2)H-300 引抜14本

(3)H-300 引抜5本

(2)鋼矢板Ⅳ型（リース）引抜54枚

　鋼矢板Ⅳ型（買取済）引抜1枚
(4)鋼矢板Ⅳ型(ﾘｰｽ)　引抜552枚

(5)鋼矢板Ⅳ型（リース）引抜101枚

(1)道路照明灯撤去

　 防犯灯具移設
(2)道路照明灯撤去

　 防犯灯具移設
(3)道路照明灯撤去
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立面図

平面図

断面図
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▽杭天端

▽杭先端

断面図　1/100

▽杭天端DL+42.80
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正面図 側面図
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G1 - G3 1.90 4.50

G3 - G5 1.60 6.90
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G8 - G11 0.30 6.00
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　地中梁　W=550
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C1:204.343m2

C1:139.565m2

139.565m2 C1

204.343m2 C1

掘　削

掘　削

仮囲い K-1-(1)

仮囲い K-1-(1)
（既設）

（既設）
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横　断　面　図　3　(解体土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200
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凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

C1:135.597m2

C1:133.057m2

133.057m2 C1

135.597m2 C1 掘　削

掘　削

※一次解体、二次解体は人工地盤駐車場解体
　取壊しの順次を示す。

仮囲い K-1-(1)

仮囲い K-1-(1)

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）
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横　断　面　図　4　(解体土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200
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凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

C1:130.385m2

別途計上

C1:144.521m2

130.385m2 C1

144.521m2 C1 掘　削

掘　削

別途計上

※一次解体、二次解体は人工地盤駐車場解体
　取壊しの順次を示す。

仮囲い K-1-(1)

仮囲い K-1-(1)

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）
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横　断　面　図　5　(解体土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200
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凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

C1:87.510m2

C1:20.427m2

C1:38.149m2

 58.576m2 C1

　87.510m2 C1 掘　削

掘　削

別途計上

別途計上

※一次解体、二次解体は人工地盤駐車場解体
　取壊しの順次を示す。

仮囲い K-1-(1)

仮囲い K-1-(1)

仮囲い K-1-(4)

（既設）
（既設）

（既設）

（既設）
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横　断　面　図　6　(解体土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200
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凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

C1:21.055m2

C1:49.360m2

C1:54.074m2

 54.074m2 C1

 70.415m2 C1 掘　削

別途計上

掘　削

※一次解体、二次解体は人工地盤駐車場解体
　取壊しの順次を示す。

仮囲い K-1-(1)

仮囲い K-1-(4)

仮囲い K-1-(1)

(既設)

(既設)

(既設)

(既設)
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横　断　面　図　7　(解体土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200
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C1:77.917m2

 77.917m2 C1 掘　削

仮囲い K-1-(1)

(既設)

(既設)
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2500

FH=26.50 ：解体土工計画高
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路

35.36
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盛 土 工 詳 細

水勾配
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③-1, ③-2, ④-1
②-1, ②-2, ②-3

①-1 平均 5.4m

計画高
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※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

〇盛土 : 一層の締固め後の仕上り厚さを30cm以下とする。
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水平排水材

＠1.0m

US-24A

水平排水材

＠1.5m

〇水平排水材は1.5m間隔で配置する。

(※各断面図共通)
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US-24A フェンス基礎

管理用通路

〇水平排水材は1.0m間隔で配置する。

解体土工法面

　　　　　 段切りは土木工事共通仕様書に基づき幅1m以上、高さ0.5m以上とする。

〇段切り : 盛土を行なう場合解体土工法面に段切りを行なうこと。
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 1.439m2C2 掘　削

C2:1.439m2
B2:0.114m2

 0.000m2C3 掘　削



広場

(5400) (1500)

(5400) (1500)

3
0
0
0

3
0
0
0

(5400) (1500)

3
0
0
0

(5400) (1500)

3
0
0
0

3
0
0
0

(5400) (1500) (3600)

2
0
0
0

No.1

界

境

界

境

26.88

36.00

CL

DL = 20.000

界

境

26.50

CL

DL = 20.000

No.1 + 10.0

38.5038.68

工

土

区

分

線

39.00

26.50
( 
1 
: 
1.
0 
)

26.50
( 
1 
: 
1.
0 
)

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

31.00

31.00

アンカーブロック存置

アンカーブロック存置

水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材③-1

水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材③-1

横　断　面　図　2　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

水平排水材②-2

(1
:0
.5
)

(1
:0
.5
)

水平排水材②-2 水平排水材②-3

31

32.06

27.00

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H0.8mタイプ

重力式擁壁

H0.8mタイプ

メッシュフェンス(H=1.8)

5
0
0

US-24A

US-24A

US-24A

27.00

US-24A

US-24A

30.00

30.00

33.00

33.00

36.00

38.00

5
0
0

36.00

間知ブロック積擁壁
C - 5 - 65　土羽付
a=100（θ=65゜切土）

33.00

33.80

US-24A

US-24A

38.10

27.05

27.05

U-360B

US-24A

フェンス基礎

U-360B

管理用通路

管理用通路

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

B2:66.007m2

B2:39.135m2

C2:10.021m2

39.135m2B2 盛　土

10.021m2C2 掘　削

67.240m2B2 盛　土

 0.000m2C2 掘　削

 1.597m2C3 掘　削

C3:1.597m2

 1.533m2C3 掘　削

B2:1.233m2

C3:1.533m2



W-1園路・広場

(4.20)
W-1 園路

(5400) (1500)

(5400) (1500)

(5400) (1500) (3600)

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0

(5400)

3
0
0
0

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(1500)

(5400) (1500)

3
0
0
0

No.2

界

境

26.38

38.50
39.00

CL

DL = 20.000

界

境

26.36

CL

DL = 20.000

No.2 + 10.0

39.00

35.40

40.00

39.10

40.00

工

土

区

分

線

工

土

区

分

線

26.50

( 
1 
: 
1.
0 
)

26.50

31.0

( 
1 
: 
1.
0 
)

( 
1 
: 
1.
0 
)

( 
1 
: 
1.
0 
)

31.0

アンカーブロック存置

アンカーブロック存置

水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材③-1

水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材③-1

横　断　面　図　3　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

水平排水材②-2

(1
:0
.5
)

水平排水材④-1

水平排水材②-2

(1
:0
.5
)

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 
1 :

 1.
8 )

( 
1 :

 1.
8 )

( 
1 :

 1.
8 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

32

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.0mタイプ

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.0mタイプ

1
2
0
0

27.00

24.00

C1

2
0
0
0

33.0FG

31.0FC

30.00

33.00

36.00

US-24A

38.10

27.00

24.00

30.00

33.00

36.00

38.05

A1 B1

2
0
0
0

33.4FG

31.4FC

2
0
0
0

31.3FG

29.3FC

1
2
0
0

38.00

管理用通路

27.05

27.05

U-360B

US-24A

US-24A

U-360B

US-24A

US-24A

US-24A

管理用通路

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

B2:35.062m2

B2:44.796m2

C2:7.852m2

B2:4.757m2

C2:8.940m2

 49.553m2B2 盛　土

  7.852m2C2 掘　削

35.062m2B2 盛　土

 8.940m2C2 掘　削

  1.559m2C3 掘　削

C3:1.559m2

 1.711m2C3 掘　削

C3:1.711m2



(4.20)
W-1 園路

(4.20)
W-1 園路

(5400)

3
0
0
0

(5400) (1500)

3
0
0
0

(1500)

(5400) (1500)

3
0
0
0

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400) (1500)

3
0
0
0

DL = 20.000

界

境

CL

26.40

No.3

DL = 20.000

界

境

CL

26.38

No.3 + 10.0

35.40

36.00

36.00

旧西病棟地下
35.40

工

土

区

分

線

工

土

区

分

線

26.50
( 
1 
: 
1.
0 
)

31.0

( 
1 
: 
1.
0 
)

26.50

( 
1 
: 
1.
0 
)

31.0

( 
1 
: 
1.
0 
)

アンカーブロック存置

アンカーブロック存置

水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材③-1

水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材③-1

横　断　面　図　4　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

水平排水材④-1

水平排水材④-1

(1
:0
.5
)

水平排水材②-2

(1
:0
.5
)

水平排水材②-2

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

33

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.0mタイプ

重力式擁壁

H1.0mタイプ

27.00

24.00

2
0
0
0

A3 B3

31.3FG

29.3FC

2
0
0
0

33.4FG

31.4FC

26.38

27.00

24.00

2
0
0
0

A4 B4

31.7FG

29.7FC

2
0
0
0

33.6FG

31.6FC

(H=1.8)
メッシュフェンス

30.00

30.00

33.00

33.00

36.00

36.00

US-24A

37.77

37.24

5
0
0

1
2
0
0

RC擁壁
N1タイプ

37.90

U-360B

US-24A

US-24A

27.05

27.05

U-360B

US-24A

US-24A

US-24A

管理用通路

管理用通路

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

縦格子柵
H=1.2m

B2:56.837m2

B2:59.037m2

B2:4.257m2

 63.294m2B2 盛　土

  0.000m2C2 掘　削

 56.837m2B2 盛　土

  0.000m2C2 掘　削

  1.286m2C3 掘　削

C3:1.286m2

C3:1.401m2

  1.401m2C3 掘　削



(4.20)
W-1 園路

(4.20)
W-1 園路

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400)

(1500)

3
0
0
0

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400)

3
0
0
0

界

境

DL = 20.000

26.33

No.4
CL

24.00

A6 B6

界

境

DL = 20.000

CL

No.4 + 10.0

36.00

36.00

工

土

区

分

線

工

土

区

分

線

26.50

34.0

( 
1 
: 
1.
0 
)

34.0

26.50

アンカーブロック存置
水平排水材①-1

水平排水材②-1

水平排水材④-1

横　断　面　図　5　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

水平排水材③-2

水平排水材③-2

水平排水材①-2

(1
:0
.5
)

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

34

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.0mタイプ

重力式擁壁

H1.0mタイプ

27.00

30.00

36.71

US-24A

24.00

A6 B6

2
0
0
0

33.3FG

29.3FC

2
0
0
0

36.0FG

34.0FC

27.00

30.00

36.18

24.00

A7 B7

2
0
0
0

34.5FG

32.5FC

2
0
0
0

36.3FG

34.3FC

33.00

33.00

36.00

(H=1.8)
メッシュフェンス

37.90

RC擁壁
N2タイプ

37.90

RC擁壁
N2タイプ

27.05

27.05

U-360B

US-24A

US-24A

U-360B

US-24A

US-24A

管理用通路

管理用通路

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

縦格子柵
H=1.2m

縦格子柵
H=1.2m

B2:14.199m2
C2:3.709m2

B2:4.850m2

B2:6.244m2

B2:16.493m2

C2:12.228m2

B2:4.700m2

27.436m2B2 盛　土

12.413m2C2 掘　削

40.371m2B2 盛　土

 3.709m2C2 掘　削

C3:1.952m2

 1.952m2C3 掘　削

 0.000m2C3 掘　削

B2:21.322m2

C2:0.185m2



(4.20)
W-1 園路

(4.20)
W-1 園路

(5400)

3
0
0
0

(1500)

(5400)

3
0
0
0

(1500)

界

境

DL = 20.000

CL

33.80

No.5

DL = 20.000

CL

No.5 + 10.0

36.00
界

境

36.15

36.00

工

土

区

分

線

工

土

区

分

線

34.0

36.0

34.0

26.10

26.10

26.5026.61

26.10
26.61 26.50

横　断　面　図　6　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

凡　例

FG

FC

:造成計画地盤高

:柱切断計画高

水平排水材③-2

水平排水材①-2

水平排水材③-2

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )

( 1
 : 

1.8
 )
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縦格子柵
H=1.2m

RC擁壁杭

RC擁壁杭

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.2mタイプ

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.2mタイプ

27.00

30.00

24.00

C3

2
0
0
0

35.0FG

33.0FC

35.67

27.00

35.15

RC擁壁
K1タイプ

37.90

RC擁壁
K2タイプ

37.90

RC擁壁
N2タイプ

37.80

33.00

30.00

33.00

35.00

27.05

27.05

U-360B

US-24A

US-24A

US-24A

管理用通路

管理用通路

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

縦格子柵
H=1.2m

縦格子柵
H=1.2m

35.00

B2:4.379m2

C2:17.094m2

B2:9.281m2

C2:2.479m2

B2:18.256m2

B2:1.969m2

C2:18.260m2

B2:2.533m2

C2:7.455m2

B2:16.727m2 B2:6.703m2

31.915m2B2 盛　土

19.572m2C2 掘　削

27.932m2B2 盛　土

25.715m2C2 掘　削

 0.000m2C3 掘　削

 0.000m2C3 掘　削



管理用通路

管理用通路

(4.20)
W-1 園路

(4.20)
W-1 園路

No.6 + 10.0

DL = 20.000

DL = 20.000

界

境

界

境

CL

27.69

35.26

36.00

No.6

CL

26.37

27.69

29.76 29.57

30.43

35.00
34.60 34.54

36.00

工

土

区

分

線

工

土

区

分

線

26.14
26.61

横　断　面　図　7　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

36

RC擁壁
K4タイプ

37.90

RC擁壁杭

RC擁壁杭

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.2mタイプ

メッシュフェンス(H=1.8)

重力式擁壁

H1.2mタイプ

27.00

34.56

30.33

33.97

37.90

RC擁壁
K3タイプ

30.00

32.00

31.00

28.00

29.00

30.00

34.00

27.05

US-24A

US-24A

US-24A

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

縦格子柵
H=1.2m

縦格子柵
H=1.2m

C2:2.250m2

B2:0.216m2

C2:26.598m2

B2:17.533m2

C2:48.048m2

B2:14.313m2

B2:0.039m2

17.788m2B2 盛　土

28.848m2C2 掘　削

14.313m2B2 盛　土

48.048m2C2 掘　削

 0.000m2C3 掘　削

 0.000m2C3 掘　削



(4.20)
W-1 園路

No.6 + 16.8

DL = 20.000

界

境

26.45

29.45 29.57

30.43

31.42

32.08

34.00

CL

35.00

36.00

工

土

区

分

線

横　断　面　図　8　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

37

RC擁壁
K4タイプ

37.90

RC擁壁杭

33.63

※(   )書きは法面に対する水平距離・勾配

縦格子柵
H=1.2m

C2:4.594m2

B2:24.826m2

24.826m2B2 盛　土

4.594m2C2 掘　削

 0.000m2C3 掘　削



No.A

DL = 20.000

界

境

37.17 37.12

36.00

工

土

区

分

線

37.9037.80

No.B

DL = 20.000

界

境

36.44 36.37
36.00

工

土

区

分

線

37.9037.80

RC擁壁
N1タイプ

RC擁壁
N2タイプ

No.C

DL = 20.000

界

境

35.40

36.00

工

土

区

分

線

37.9037.80

RC擁壁
K4タイプ

35.49

横　断　面　図　9　(造成土工)

令 和 6 年 12 月

縮　尺

件　　名

設計年月

図 面 名

図面番号 A1:1/100
A3:1/200

横浜市立市民病院跡地基盤整備工事

横浜市医療局病院経営本部病院経営課

38

798.09927502

799.99998855

798.09927502
縦格子柵
H=1.2m

  3.410m2

  2.280m2

  0.310m2

B2

SC2

SJC2

  1.636m2SB2

盛　土

作業土工:機械床掘

作業土工:機械埋戻

作業土工:人力床掘

  0.000m2C2 掘　削

B2:3.410m2

SB2:0.648m2

SB2:0.988m2

SJC2:0.310m2

SC2:2.280m2

B2:9.172m2

SJC2:0.441m2

SB2:1.365m2

SB2:0.625m2

SC2:2.820m2

 9.172m2

  2.820m2

  0.441m2

B2

SC2

SJC2

  1.990m2SB2

盛　土

作業土工:機械床掘

作業土工:機械埋戻

作業土工:人力床掘

  0.000m2C2 掘　削

 16.630m2

 15.275m2

  0.890m2

B2

SC2

SJC2

  9.133m2SB2

盛　土

作業土工:機械床掘

作業土工:機械埋戻

作業土工:人力床掘

  0.000m2C2 掘　削

B2:16.630m2

SJC2:0.890m2

SC2:15.275m2

SB2:7.843m2

SB2:1.290m2
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